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STATIKUS TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s tervezo:

épitészet:  Seres Bélané Tatabanya, Martirok utja 47.

Szakagi tervez6:
statika: Szabo Zoltan T-T 07-0318 8142 Urhida, Szegfii u. 39.

Epitteto: Tarjan Kézség Onkormanyzata Tarjan, Rakoczi ut 39.

A tervezett épitési tevékenység

helye: 2831 Tarjan, Rakoczi ut 13.
megnevezese: Fa fedélszék kiviteli terve
kornyezete: Lako
épitési dvezet:

Alulirott tervez6 nyilatkozom, hogy az altalam tervezett miszaki megoldas
megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kildnésen az Etv.31.§ (1),(2)és(4)
bekezdésben meghatarozott korulményeknek, az orszagos telepulésrendezeési és
épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi el6irasoknak.

A vonatkozé szabalyoktdl eltéré miszaki megoldas nem kerult alkalmazasra.
Az épitési engedélyezési terv és a kiviteli terv 6sszhangban van. A kivitelezési
dokumentacio a kuldn jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvedelmi koordinator
kozremikodésével készult.

Urhida, 2017. julius 07.
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Tartoszerkezeti miszaki leiras

Rovid leiras:

A fent emlitett cimen Iév6 iskola épllet egy szarnyara magastetét terveznek. A
fa tetOszerkezet statikai tervezésével lettem megbizva.

A meglévd épulet harom traktusos, foldszint és emeletre oszthatd, alaprajzilag
kb. 22,5*19m-en terul el. Tartoszerkezeti rendszere vasbeton vazas, a fodémek sik
lemezek.

Fa fedélszék:

A tervezett tetészerkezet egy hagyomanyos fa acsolat. A szarufak 10/15-ek
lesznek 90cm-ként. A szarufak ald harom szinten készil derékszelemen. Egy a
homlokzati f6falakhoz viszonylag kozel, kb. 1,7m-re. A derékszelemen 15/15-6s
keresztmetszettel készil és 15/15-6s oszlopokkal tamaszkodik a meglévd
fodémszerkezetre. Mivel a fodémet csak a feltamaszkodasi pontjainak
koérnyezetében terheljik, igy teherbirasi problémat az oszlopok nem okoznak.

Azokon a részeken, ahol a derékszelemen a fédémpallokkal parhuzamosan
fut, ott legalabb 15/15-6s teherelosztd talpfakat kell alkalmazni, legalabb 2m
hosszuakat. A ,bels6”, magasabbon lIévé derékszelemen rendszer szintén 15/15-0s
keresztmetszeti mérettel késztl, melyek szintén 15/15-6s oszlopokkal thamaszkodnak
a fodémre. A ,kdzépsd” derékszelemen rendszer ferde 15/15-06s oszlopokkal
tamaszkodik a féfalak vonaldban a fodémre. A derékszelemen szelvényei szintén
15/15-6k.

Az &csolat felsé részén kakasilé és fogdpar rendszer is készil. A fogéparok
5/20-as szelvényekbdl készlilnek. A taréjszelemen 10/12-es lesz. A tetészerkezet ala
készllé 0] talpszelemen 15/15-6s keresztmetszeti mérettel kell rendelkezzen. A
talpszelement a meglévé attikahoz le kell csavarozni, legalabb M16-0s csavarokkal
1m-ként.

A meglévé attika képes a tetérdl leadodod terhek viselésére, mivel a tetét ugy
terveztik, hogy az csak fliggdleges terheket adjon az attikara. A tervezett
tetészerkezetnek sok letamasztasi pontja van. A letAmasztasi pontok, minél inkabb a
féfalakhoz kdzel lettek kialakitva, igy a meglévé fodémszerkezetet a leheté legkisebb
mértékben terheljik meg, igy a meglévd fodémszerkezet teherbiras szempontjabdl
megfelel6 marad.

Az acsolati csomépontok hagyomanyos megoldasokkal kialakithatok, specialis
csomopontok beépitése nem sziikséges.

Felhasznalt anyagok:

Fa: C24
Csavarok: 5.6
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Statikai szamitas
Szarufa ellenérzése:
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Derékszelemen ellendrzése:
Felhasznalasi ostaly: 1, Szelvény: 15x15

Hajlitas (y)
EN 1995-1-1:6.1.6
Meértékado keresztmetszet: x=0.15-L=0.15-330.00=50.00 cm
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Hajlitas (z)
EN 1995-1-1:6.1.6
Meértékado keresztmetszet: x=0.36-L=0.36:330.00=11999 cm

M| 41997
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Nyiras (y)
EN 1995-1-1:6.1.7
Meértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-330.00=0 cm
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Nyiras (2)
EN 1995-1-1:6.1.7
Meértékado keresztmetszet: x=0.09-L=0.09-330,00=30.01 cm
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Nyomas-Hajlitas-Kihajlas
EN 1995-1-1:6.3.2
Meértékado keresztmetszet: x=0.36"L=0.36-330.00=120.01 cm
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Normalerd-Hajlitas-Kifordulas
EN 1995-1-1:6.3.3
Meértékado keresztmetszet: x=0.15"L=0.15-330.00=50.00 cm
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